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関根発電所の停止に係る問題

前橋市関根町地内

昭和42年5月運転開始。使用水量が県営発電所の中で一番多い発電所
【 所 有 者 】群馬県企業局
【 最大出力 】7,800kW
【最大使用水量】99.0立方メートル/秒

広瀬川の騒音、水しぶき

関根発電所

関根発電所の停止 に伴うもの
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問題の箇所

水しぶき等が発生

騒音が発生

迂回水路に水が流れ落ちる様子

本水路に水が流れ落ちる様子



問題発生の経緯

２月 関根発電所の浸水事故発生Ｒ2

R4 ９月 住民説明会を開催

R3 ８月 発電所改修工事入札 不調

８月 騒音発生個所に応急対策を実施

迂回水路への流水開始



発電所の改修工事

１
対策

２
対策

３
対策

対策工事の実施

住民への説明

今後の対応

・水しぶき、騒音対策工事（令和５年２月）

・11月に第２回住民説明会（第１回：9/16）

・令和５年度に着手予定（前倒しを検討）


